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Republika Srbija

4 Autonomna Pokrajina Vojvodina
& ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ZRENJANIN
:T:u 23000 Zrenjanin, Dr Emila Gavrila 15 OBR-H-031
Broj: 7-257, 7-258, 7-259,
itk IZVESTA] O ISPITIVANJU KVALITETA 7-260,7-261, 7-262, 7-263,
et POVRSINSKE VODE 7-264;

Datum: 25.08.2021.

1. PODACI O KORISNIKU USLUGE

Naziv i adresa korisnika usluge: Grad Zrenjanin, Trg Slobode 10
Broj Ugovora/zahteva 356 od 24.02.2020
Kontakt osoba: Jelena Poucki, Master ekolog

Sef Odseka za zastitu i unapredivanje Zivotne sredine

Email: jelena.brusin@grad.zrenjanin.rs

2. PODACI O UZORKU

Identifikacioni broj:  Brojevi protokola su dati u tabelama

Naziv uzorka: Povrsinska voda

Cilj uzorkovanja:

Monitoring kvaliteta povrsinskih voda vrsen je u cilju utvrdivanja stepena zagadenosti povrsinskih
voda i akomulacija.

Mesta uzorkovanja:

1) Begej na ulazu u grad (kod asfaltne baze, 500 m posle ra¢vanja kanala DTD)
2) Begej izlaz iz grada, kod mosta u Ecki

3) Tisa kod Zabaljskog mosta

4) Aleksandrovacki kanal - pre ulivanja u Begej

5) Tami$ kod Orlovata

6) Peskara

7) Specijalni rezervat prirode stari Begej - Carska Bara

8) Begej kod Principovog mosta


mailto:jelena.brusin@grad.zrenjanin.rs
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& Autonomna PoKrajina Vojvodina
o ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ZRENJANIN
i 23000 Zrenjanin, Dr Emila Gavrila 15 OBR-H-031
RAEOPATOPHIA 5 5 Broj: 7-257, 7-258, 7-259,
28 HOITTAANSE IZVESTA] O ISPITIVANJU KVALITETA POVRSINSKE VODE 7-260,7-261, 7-262, 7-263, 7-264;
Datum: 25.08.2021.

ID broj uzorka -

Broj protokola

Sifra uzorka SH1 KM4 KM1 KM2 KM5 KM3 SH3 SH2
) . _ | Tisa- Peskara Tami$ kod Begej kod
Mesto uzimanja Begej -ulaz u | Begej izlaz iz Fabaljski Kupaliste Orlovata Carska Bara ,VAI(.eksandrova Principovog
uzorka/lokalitet | grad grada most ¢ki kanal .

Fotografija mernog
mesta

Teleskopski uzorkiva¢ sa dodacima. U skladu sa SRPS ISO 5667-1 Kvalitet vode-uzimanje uzoraka: de 1: Smernice za i zradu programa

kksk 1 1 1
Nacin uzimanja uzimanja uzoraka i postupke uzimanja uzoraka i SRPS ISO 5667-6 Kvalitet vode-uzimanje uzoraka: de 5: Smernice zae zimanje

k . . . . . . C .

uzorka uzoraka iz reka i potoka; SRPS EN ISO 19458:2009 Kvalitet vode-Uzimanje uzoraka za mikrobiolosk analize
Datum uzimanja 19.08.2021. u | 18.08.2021. u | 18.08.2021. u | 18.08.2021. u | 18.08.2021. u | 18.08.2021. u | 19.08.2021. u | 19.08.2021. u
uzorka 07:50 08:30 07:00 07:30 09:00 08:00 09:00 08:25
Svrha uzimanja Uzimanje uzoraka u cilju utvrdivanja kvaliteta na osnovu analize fizicko-hemijskih parametara i/ili

uzoraka bakteriolo$kih pokazatelja
Transport uzorka Automobil koji se koristi u svrhu uzorkovanja
Datum prijema 19.08.2021. u 18.08.2021. u 09:30 19.08.2021. u 10:00
uzorka u lab/datum 10:00

pocetka ispitivanja
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.11 23000 Zrenjanin, Dr Emila Gavrila 15 OBR-H-031
RARORA ORI 5 5 Broj: 7-257, 7-258, 7-259,
mrﬂg.&ﬂﬂrﬂ;ﬁ IZVESTA]J O ISPITIVANJU KVALITETA POVRSINSKE VODE 7-260, 7-261, 7-262, 7-263, 7-264;

Datum: 25.08.2021.

ID broj uzorka -

Broj protokola

REZULTATI MERENJA POKAZATELJA NA LICU MESTA

16,5 17,5 18,5 19,5
Temp. vazduha (°C)*** 16,5 19,0 20,0 18,0
26,0 26,5 24,2 21,9
Temp. vode (°C)*** 24,2 25,4 25,5 24,8
Konzerviranje uzorka Ne
Napomena: Bez
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01-119

NABOPATORMIA
34 MCNWTHBAKE
ISOVEC 17025

IZVESTA] O ISPITIVANJU KVALITETA

POVRSINSKE VODE

Broj: 7-257, 7-258, 7-259,
7-260,7-261,7-262,7-263, 7-
264;

Datum: 25.08.2021.

3. METODOLOGIJA MERENJA I IZBOR INSTRUMENATA

PARAMETAR
ISPITIVANJA

OZNAKA METODE

Temperatura MHHI-008***
vazduha
Temperatura vode SRPS H.Z1. 106:1970***
Boja MHI-00-008
Miris MHI-00-017
Vidljive otpadne MHI-00-009
materije (prozirnost)
pH vrednost MHI-00-023
Elektroprovodljivost MHI-00-018
Suspendovane 1SO 11923: 1997
materije
Hemijska potros$nja MHI-00-010
kiseonika HPK
Bioloska potrosnja MHI-00-011
kiseonika BPK MHI-00-013
MHI-06-012
Ukupni azot (N) MHI-06-018***
Amonijum jon (NHy4) MHI-00-019
Nitriti / kao N MHI-00-021
Nitrati / kao N MHI-00-022
Ortofosfati /kao P MHI-00-020
Ukupni fosfor MHI-06-029***
Hloridi SRPS IS0 9297:2007;

9297/1:2007

Rastvoreni kiseonik

MHI-06-025***

Zasicenost
Kkiseonikomsaturacija

MHI-06-026***

MERNI
INSTR;AVIENTI MERNI INSTRUMENT /OPREMA
UZORKOVANJE
Termometar
Termometar

Stakleni laboratorijski sud
dubine 10 - 15 cm.
Erlenmajer tikvica od 250 ml
sa bruSenim cepom

Stakleni laboratorijski sud
dubine 10 - 15 cm.

pH-metar, Hanna

Konduktometar

Susnica Instrumentaria
ZagrebST-05

Vaga TECATOR 6110
Membran filter 0.45 um
Spektrofotometar PHARO 300
Termoreaktor

Teleskop sa
¢aSom

Oprema za volumetriju
Spektrofotometar PHARO 300
Sistem za BPK - Velp

Spektrofotometar PHARO 300
Spektrofotometar PHARO 300
Spektrofotometar PHARO 300
Spektrofotometar PHARO 300
Spektrofotometar PHARO 300
Spektrofotometar PHARO 300
Oprema za volumetriju

Oprema za volumetriju
Termoreaktor

Racunski

***Metoda nije akreditovana
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23000 Zrenjanin, Dr Emila Gavrila 15 OBR-H-031

Broj: 7-257, 7-258, 7-259,

IZVESTA] O ISPITIVANJU KVALITETA  7-260, 7-261, 7-262, 7-263, 7-

POVRSINSKE VODE 264;
Datum: 25.08.2021.

SKRACENA OZNAKA /

OZNAKA METODE

REFERENCA / NAZIV SOPSTVENE METODE ISPITIVANJA

MHHI-008***

WMO Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation, WMO- No.8,
2008 edition Updated in 2010, CH-1211 Geneva 2, Switzerland.

xgi : ggggg Fizicko-hemijsko ispitivanje voda, Higijenski institut NRS; Beograd, 1951, str 14
L Voda za pice standardne metode za isptivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za
Priru¢nik? s
zdravstvenu zastitu Beograd 1990
Priru¢nikD P IV 6,
MHI-00-023 RHO-047 Uputstvo za pH-metar AMTAST
RHO-037 Uputstvo za pH-metar HANA HI 9318
MHI-00-010 Uputstvo proizvodaca opreme WTW Photometer, Wissenschaftlich-
Technische Werkstatten GmbH&Co. KG D-82362, Weilcheim, Germany
Metod 14560 za WTW ; Metod 14895 - COD, Chemical Oxygen Demand
SRPS ISO 25813:2009 Odredivanje sadrzaja rastvorenog kiseonika; Praktikum za
isptiivanje voda, Higijenski institut NRS; B.0.D. system,Biochemical Oxygen Demand;
MHI-00-011 Voda za pice,standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti SAVEZNI ZAVOD
ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU, Beograd 1990. Biohemijska potro$nja kiseonika ~BPK5,
str. 163
MHI-06-012 B.0.D. system, BOD Cell Test 1.00687.0001
MHI-00-013 B.0.D. system ;Biochemical Oxygen Demand, Operation manual,Velp scientifica
MHI-06-018 Uputstvo proizvodaca opreme WTW Photometer, Metod 0613 - Total
Nitrogen;Uputstvo za pripremu uzorka MHI-01-050
MHI-00-017 Priruc¢nikD P IV 2, str. 113,114
Priru¢nikD P IV 11, str. 143-149
MHI-00-018 Uputstvo za rukovanje konduktometrom ADWA AD 3000
MHI-00-019 Priru¢nik P -V -2/A str. 179-182
Uputstvo proizvodaca opreme WTW Photometer, Metod 14752 - Amonium Nitrogen
MHI-00-021 Priru¢nik P -V -32 /A str. 464-470
Uputstvo proizvodaca opreme WTW Photometer, Metod 14776- Nitrite Test ;
MHI-00-022 Priruc¢nik P -V -31/A str. 457-463
Uputstvo proizvodaca opreme WTW Photometer, Metod 14773-Nitrate Test ;
MHI-00-020 Priru¢nik® P -V -16/A str. 330-339
Uputstvo proizvodaca opreme WTW Photometer, Metod 14848 - Phosphate Test;
MHI-06-025 Uputstvo proizvodaca opreme WTW Photometer, Metod 14694 - oxygen cell test;
MHI-06-026 Oxygen Solubility Table - YSI
Uputstvo proizvodaca opreme WTW PHotometer, Wissenschaftlich- Technische
MHI-06-029 Werkstatten GmbH&Co. KG D-82362, Weilcheim, Germany

Metod 14687 za WTW - Crack Set 10 Test;; Metod 14848 za WTW - Fosfat test
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Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ZRENJANIN

R - OBR-H-031
Broj: 7-257, 7-258, 7-259,
S T IZVESTA] O ISPITIVAN]JU KVALITETA 7-260,7-261, 7-262,7-263, 7-
i POVRSINSKE VODE 264;
Datum: 25.08.2021.
4. REZULTATI ANALIZA FIZICKO-HEMI]SKIH POKAZATELJA
PROTOKOL BROJ: 7-262 HEMIJSKI BROJ:175
VRSTA UZORKA: POVRSINSKA VODA
MESTO UZORKOVANJA: BEGEJ ULAZ U GRAD
Parametar Rezultat Jedinica Metod KIL;S(I Kl;llsa KI;;;G LU KIC:/SG
Temperatura o Kok
vazduha 16,5 C MHHI-008
. SRPS H.Z1.
Temperatura vode 24,2 C 106:1970%
Boja Svetlo MHI-00-008 Bez Bez Slabo /
Zuckasta primetna
Miris Slab MHI-00-017 Bez Bez Slabo /
na baru primetan
Vidljive otpadne
materije (prozirnost) | Zamucena MHI-00-009 Bez Bez Bez Bez
<6.5 ili
pH vrednost 8,25 MHI-00-023 65-85 | 65-85 65-85 | 65-85 | o
. <1000
Elektroprovodljivost | 487 uS/cm MHI-00-018 (ili PN) 1000 1500 3000 >3000
Suspendovane 20 mg/l | ISO 11923:1997 | 25 25
materije
HPK (bihromatna MHI-00-010 10
metoda) 12,5 mg 02/1 (ili PN) 15 30 125 >125
Bioloska potrosnja -
Kiseonika 2,48 mg 02/1 MHI-00-011 (i PN) - 7 25 >25
Amonijum jon 0,09 mgN/1 MHI-00-019 (i 'PN) - 0,6 1,5 >1,5
N 0,01
Nitriti 0,012 mg N/1 MHI-00-021 (ili PN) 0,03 0,12 0,3 >0,3
Nitrati 0,9 mg N/1 MHI-00-022 Pg\'ll)l - 6 15 >15
Ukupni azot 1,9 mg N/1 MHI-06-018*** (ili llDN) 2 8 15 >15
Ortofosfati 0,15 mg P/l MHI-00-020 (ili _PN) - 0,2 0,5 >0,5
Ukupni fosfor 0,28 mg P/l MHI-06-029*** (ili_PN) - 0,4 1 >1
Rastvoreni kiseonik | 5,4 mg 02/1 | MHI-06-025%** (i 'PN) - 5 4 <4
Zasicenost 64 % MHI-06-026** | 70-90 | 50-70 30-50 | 10-30 | <10
kiseonikom
SRPS ISO 50
Hloridi 39 mg/1 9297:2007; (ili PN) - 150 250 >250
9297/1:2007
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01119 - OBR-H-031
Broj: 7-257, 7-258, 7-259,
ﬂ"j?r'l';ﬂﬂgﬂﬂ IZVESTA] O ISPITIVAN]JU KVALITETA 7-260,7-261, 7-262,7-263, 7-
i POVRSINSKE VODE 264;
Datum: 25.08.2021.
PROTOKOL BROJ: 7-257 HEMIJSKI BROJ: 170
VRSTA UZORKA: POVRSINSKA VODA
MESTO UZORKOVANJA: BEGE]J IZLAZ IZ GRADA
Parametar Rezultat | Jedinica Metod KI(;S(I Kl;llsa KI;;;G LAemily KI(;/sa
Temperatura vazduha | 19,0 °C MHHI-008***
. SRPS HZ1.
Temperatura vode 25,4 C 106:1970%*
Boja ?V?tlo MHI-00-008 Bez Bez SIabo /
Zuckasta primetna
Miris Slab MHI-00-017 Bez Bez Slabo /
na baru primetan
Vidljive otpadne Zamuéena MHI-00-009 Bez Bez Bez Bez
materije (prozirnost)
<6.5 ili
pH vrednost 8,05 MHI-00-023 6.5-85 6.5-85 65-85 | 65-85 | o
1000 (ili
Elektroprovodljivost | 528 uS/cm | MHI-00-018 < PN) G 1000 1500 3000 | >3000
I 11923: 1997
Suspe?dovane 14 mg/l SO 3:19 25 25
materije
HPK (bihromatna MHI-00-010 10
metoda) 14,6 mg 02/1 (ili PN) 15 30 125 >125
Bioloska potrosnja -
Kiseonika 3,58 mg 02/1 MHI-00-011 (ili PN) - 7 25 >25
Amonijum jon 0,24 mgN/1 MHI-00-019 (il -PN) - 0,6 1,5 >1,5
N 0,01
Nitriti 0,020 mg N/1 MHI-00-021 (ili PN) 0,03 0,12 0,3 >0,3
Nitrati 1,0 mg N/1 MHI-00-022 - (ili PN) - 6 15 >15
1
Ukupni azot 1,8 mg N/1 MHI-06-018*** (ili PN) 2 8 15 >15
Ortofosfati 0,17 mg P/l MHI-00-020 (il -PN) - 0,2 0,5 >0,5
Ukupni fosfor 0,19 mg P/l MHI-06-029*** (ili-PN) - 0,4 1 >1
Rastvoreni kiseonik 3,5 mg 0z/1 | MHI-06-025%*** (ili -PN) - 5 4 <4
Zasicenost 42 % MHI-06-026%* |  70-90 50-70 3050 | 1030 | <10
kiseonikom
SRPSISO 50
Hloridi 37 mg/1 9297:2007; (ili PN) - 150 250 >250
9297/1:2007
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R - OBR-H-031
Broj: 7-257, 7-258, 7-259,
S T IZVESTA] O ISPITIVAN]JU KVALITETA 7-260,7-261, 7-262,7-263, 7-
i POVRSINSKE VODE 264;
Datum: 25.08.2021.
PROTOKOL BROJ: 7-258 HEMIJSKI BROJ:171
VRSTA UZORKA: POVRSINSKA VODA
MESTO UZORKOVANJA: TISA - ZABALJSKI MOST
Parametar Rezultat | Jedinica Metod KIt;sa KI;IIsa KI;;Isa e KI(;/sa
Temperatura vazduha | 16,5 °C MHHI-008***
. SRPS H.Z1.
Temperatura vode 26,0 C 106:1970%**
Boja Bez MHI-00-008 Bez Bez prsi:izfna /
Miris Slab MHI-00-017 Bez Bez Slabo /
na baru primetan
vidljive otpadne Zamuéena MHI-00-009 Bez Bez Bez Bez
materije (prozirnost)
<6.5 ili
pH vrednost 8,35 MHI-00-023 6.5-85 | 65-85 6.5-85 65-85 | o¢
i, <1000
Elektroprovodljivost | 456 uS/cm | MHI-00-018 (ili PN) 1000 1500 3000 >3000
Susperllldovane 12 mg/l ISO 11923:1997 25 25
materije
HPK (bihromatna MHI-00-010 10
metoda) 11,0 mg 02/1 (ili PN) 15 30 125 >125
Bioloska potrosnja -
Kiseonika 2,55 mg 02/1 MHI-00-011 (ili PN) - 7 25 >25
Amonijum jon <0,05 mgN/1 MHI-00-019 (ili -PN) - 0,6 1,5 >1,5
o 0,01
Nitriti 0,021 mg N/1 MHI-00-021 (ili PN) 0,03 0,12 0,3 >0,3
Nitrati 0,7 mg N/1 MHI-00-022 PE\'II)I - 6 15 >15
Ukupni azot 1,5 mg N/l | MHI-06-018*** (il ;N) 2 8 15 >15
Ortofosfati 0,06 mg P/l MHI-00-020 (li 'PN) - 0,2 0,5 >0,5
Ukupni fosfor 0,09 mg P/l MHI-06-029*** (ili-PN) - 0,4 1 >1
Rastvoreni kiseonik 5,0 mg 02/1 | MHI-06-025%** Gl 'PN) - 5 4 <4
Zasicenost 62 % MHI-06-026** | 7090 | 50-70 | 30-50 | 10-30 <10
kiseonikom
SRPSISO 50
Hloridi 38 mg/1 9297:2007; (ili PN) - 150 250 >250
9297/1:2007
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01119 - OBR-H-031
Broj: 7-257, 7-258, 7-259,
;1":?;;;}{3;23& IZVESTA] O ISPITIVAN]JU KVALITETA 7-260,7-261, 7-262,7-263, 7-
i POVRSINSKE VODE 264;
Datum: 25.08.2021.
PROTOKOL BROJ: 7-259 HEMIJSKI BROJ:172
VRSTA UZORKA: POVRSINSKA VODA
MESTO UZORKOVANJA: PESKARA
., Klasa Klasa Klasa Klasa Klasa
Parametar Rezultat | Jedinica Metod I 1 e v v
Temperatura vazduha | 17,5 °C MHHI-008***
. SRPS H.Z1.
Temperatura vode 26,5 C 106:1970%*
Boja Bez MHI-00-008 Bez Bez Slabo /
primetna
Slab
Miris Slab MHI-00-017 Bez Bez >abo /
na baru primetan
Vldl]lv.‘.e otpadr.le Bez MHI-00-009 Bez Bez Bez Bez
materije (prozirnost)
<6.5 ili
pH vrednost 9,48 MHI-00-023 65-85 | 65-85 6.5-8.5 65-85 | o¢
y <1000
Elektroprovodljivost | 881 uS/cm MHI-00-018 (ili PN) 1000 1500 3000 >3000
Suspendovane materije ISO 11923:
<2 mg/1 1997 25 25
HPK (bihromatna MHI-00-010 10
metoda) 21,4 mg O2/1 (ili PN) 15 30 125 >125
Bioloska potrosnja -
Kiseonika 2,02 mgOz/l | MHI-00-011 | ooy - 7 25 >25
Amonijum jon <0,05 mgN/1 MHI-00-019 (ili PN) - 0,6 1,5 >1,5
Nitriti <0,008 N/1 MHI-00-021 0,01 0,03 0,12 0,3 >0,3
i : mg N/ i (ili PN) ' ' ' '
- (ili
Nitrati <0,06 mg N/1 MHI-00-022 PE\II)I - 6 15 >15
1
; _06- Hokok
Ukupni azot 1,0 mg N/1 MHI-06-018 (ili PN) 2 8 15 >15
Ortofosfati <0,05 mg P/l MHI-00-020 (ili PN) - 0,2 0,5 >0,5
. _0A- *kk - -
Ukupni fosfor 0,06 mg P/1 MHI-06-029 (ili PN) 0,4 1 >1
L . OG- *okok B -
Rastvoreni kiseonik 4.7 mg 02/1 | MHI-06-025 (ili PN) 5 4 <4
Zasicenost kiseonikom
59 % MHI-06-026*** 70-90 50-70 30-50 10-30 <10
SRPS ISO 50
Hloridi 64 mg/1 9297:2007; (ili PN) - 150 250 >250
9297/1:2007

10
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ZRENJANIN
23000 Zrenjanin, Dr Emila Gavrila 15

OBR-H-031

01119

JIABOPATORHIA
348 MCNMTHBAKE

IZVESTA]J O ISPITIVANJU KVALITETA

Broj: 7-257, 7-258, 7-259,

7-260,7-261,7-262,7-263, 7-

o POVRSINSKE VODE 264;
Datum: 25.08.2021.
PROTOKOL BROJ: 7-260 HEMIJSKI BROJ:173
VRSTA UZORKA: POVRSINSKA VODA
MESTO UZORKOVANJA: TAMIS KOD ORLOVATA
Parametar Rezultat | Jedinica Metod sluy AT glose e sl
1 i I %4
Temperatura vazduha | 20,0 °C MHHI-008***
. SRPS HZ1.
Temperatura vode 25,5 C 106:1970%**
Boja ?V?tlo MHI-00-008 Bez Bez Slabo /
Zuckasta primetna
Miris Slab MHI-00-017 Bez Bez Slabo /
na baru primetan
vidljive otpadne Zamuéena MHI-00-009 Bez Bez Bez Bez
materije (prozirnost)
<6.5 ili
pH vrednost 8,53 MHI-00-023 6.5-85 | 65-85 6.5-85 65-85 | o¢
1000
Elektroprovodljivost | 424 uS/cm | MHI-00-018 (<ili PN) 1000 1500 3000 >3000
I 11923: 1997
Suspe?dovane 12 mg/l SO 11923:199 25 25
materije
HPK (bihromatna MHI-00-010 10
metoda) 11,1 mg 02/1 (ili PN) 15 30 125 >125
Bioloska potrosnja -
Kiseonika 2,34 mg 02/1 MHI-00-011 (ili PN) - 7 25 >25
Amonijum jon 0,10 mgN/1 MHI-00-019 (ili PN) - 0,6 1,5 >1,5
o 0,01
Nitriti 0,011 mg N/1 MHI-00-021 (ili PN) 0,03 0,12 0,3 >0,3
il
Nitrati 0,7 mg N/1 MHI-00-022 PE\'UI - 6 15 >15
1
; _06- Hokok
UKkupni azot 1,6 mg N/1 MHI-06-018 (ili PN) 2 8 15 >15
Ortofosfati 0,07 mg P/l MHI-00-020 (ili PN) - 0,2 0,5 >0,5
; 06 *kk ) .
Ukupni fosfor 0,09 mg P/l MHI-06-029 (ili PN) 0,4 1 >1
. . . _ _ skokok = _
Rastvoreni kiseonik 4.4 mg Oz2/1 | MHI-06-025 (ili PN) 5 4 <4
Zasié
asicenost 54 % MHI-06-026*** | 70-90 | 50-70 30-50 | 10-30 <10
kiseonikom
SRPS ISO 50
Hloridi 34 mg/1 9297:2007; (ili PN) - 150 250 >250
9297/1:2007
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ATC

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ZRENJANIN
23000 Zrenjanin, Dr Emila Gavrila 15

R - OBR-H-031
Broj: 7-257, 7-258, 7-259,
S T IZVESTA] O ISPITIVAN]JU KVALITETA 7-260,7-261, 7-262,7-263, 7-
o POVRSINSKE VODE 264;
Datum: 25.08.2021.
PROTOKOL BROJ: 7-261 HEMIJSKI BROJ:174
VRSTA UZORKA: POVRSINSKA VODA
MESTO UZORKOVANJA: CARSKA BARA
Parametar Rezultat | Jedinica Metod KIt;sa KI;IIsa KI;;Isa e KI(;/sa
Temperatura vazduha | 18,5 °C MHHI-008***
. SRPS H.Z1.
Temperatura vode 24,2 C 106:1970%**
Boja Svetlo MHI-00-008 Bez Bez Slabo /
Zuckasta primetna
1
Miris Jasan, MHI-00-017 Bez Bez Slabo /
na baru primetan
dlii
vidljive otpadne Zamuéena MHI-00-009 Bez Bez Bez Bez
materije (prozirnost)
<6.5 ili
pH vrednost 8,16 MHI-00-023 65-85 | 65-85 6.5-8.5 65-85 | oc
.. <1000
Elektroprovodljivost 512 uS/cm | MHI-00-018 (ili PN) 1000 1500 3000 >3000
Suspendovane ISO 11923:1997
materije 30 me/1 25 25
HPK (bihromatna MHI-00-010 10
metoda) 32,3 mg 02/1 (ili PN) 15 30 125 >125
Bioloska potrosnja -
Idseonika 4,4 mg 02/l |  MHI-06-012 (i PN) - 7 25 >25
Amonijum jon <0,05 mgN/1 MHI-00-019 Gl 'PN) - 0,6 1,5 >1,5
s 0,01
Nitriti <0,008 mg N/1 MHI-00-021 (ili PN) 0,03 0,12 0,3 >0,3
il
Nitrati <0,06 mg N/1 MHI-00-022 PE\'UI - 6 15 >15
1
Ukupni azot 1,0 mg N/1 MHI-06-018*** (ili PN) 2 8 15 >15
Ortofosfati 0,09 mg P/l MHI-00-020 (il _PN) - 0,2 0,5 >0,5
Ukupni fosfor 0,12 mg P/l MHI-06-029*** (ili-PN) - 0,4 1 >1
Rastvoreni kiseonik | 4,0 mg 02/1 | MHI-06-025%** Gl 'PN) - 5 4 <4
7asic
asicenost 48 % MHI-06-026%* | 70-90 | 50-70 30-50 | 10-30 <10
kiseonikom
SRPS ISO 50
Hloridi 34 mg/1 9297:2007; (ili PN) - 150 250 >250
9297/1:2007
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ATC

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ZRENJANIN
23000 Zrenjanin, Dr Emila Gavrila 15

R - OBR-H-031
Broj: 7-257, 7-258, 7-259,
32??##13%23& IZVESTA] O ISPITIVAN]JU KVALITETA 7-260,7-261, 7-262,7-263, 7-
i POVRSINSKE VODE 264;
Datum: 25.08.2021.
PROTOKOL BROJ: 7-263 HEMIJSKI BROJ: 176
VRSTA UZORKA: POVRSINSKA VODA
MESTO UZORKOVANJA: ALEKSANDROVACKI KANAL
.. Klasa Klasa Klasa Klasa Klasa
Parametar Rezultat Jedinica Metod I 1 m v v
Temperatura vazduha | 19,5 °C MHHI-008***
. SRPS H.Z1.
Temperatura vode 21,9 C 106:1970%%*
T. 1
Boja | amno MHI-00-008 Bez Bez Slabo /
Zuckasta primetna
Vrlo jak Slab
Miris rola MHI-00-017 Bez Bez >1abo /
neodreden primetan
vidljive otpadne Mutna MHI-00-009 Bez Bez Bez Bez
materije (prozirnost)
<6.5 ili
pH vrednost 8,17 MHI-00-023 65-85 | 65-85 6.5-8.5 65-85 | o¢
i, <1000
Elektroprovodljivost | 1732 uS/cm MHI-00-018 (ili PN) 1000 1500 3000 >3000
Suspendovane
materije 151 mg/1 1SO 11923:1997 25 25
HPK (bihromatna MHI-00-010 10
metoda) 298 mg 02/1 (ili PN) 15 30 125 >125
Bioloska potrosnja -
Kiseonika 150 mg 02/1 MHI-00-013 (ili PN) - 7 25 >25
Amonijum jon 0,50 mgN/1 MHI-00-019 (ili PN) - 0,6 1,5 >1,5
Nitriti 0,047 N/1 MHI-00-021 0,01 0,03 0,12 0,3 >0,3
i : mg N/ (ili PN) ' ' ' '
Al
Nitrati 0,6 mg N/1 MHI-00-022 Pg\ll)l - 6 15 >15
1
; _06- Hokok
Ukupni azot 3,8 mg N/1 MHI-06-018 (ili PN) 2 8 15 >15
Ortofosfati 5,88 mg P/l MHI-00-020 (ili PN) - 0,2 0,5 >0,5
; 06.- *kk B _
Ukupni fosfor 6,52 mg P/l MHI-06-029 (ili PN) 0,4 1 >1
S . _0A- Fokok i -
Rastvoreni kiseonik 0,5 mg 02/1 MHI-06-025 (ili PN) 5 4 <4
Zasic t
asieenos 6 % MHI-06-026** | 70-90 | 50-70 | 30-50 | 10-30 | <10
kiseonikom
SRPS ISO 50
Hloridi 68 mg/1 9297:2007; (ili PN) - 150 250 >250
9297/1:2007
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v

ATC

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ZRENJANIN
23000 Zrenjanin, Dr Emila Gavrila 15

R - OBR-H-031
Broj: 7-257, 7-258, 7-259,
S T IZVESTA] O ISPITIVAN]JU KVALITETA 7-260,7-261, 7-262,7-263, 7-
i POVRSINSKE VODE 264;
Datum: 25.08.2021.
PROTOKOL BROJ: 7-264 HEMIJSKI BROJ:177
VRSTA UZORKA: POVRSINSKA VODA
MESTO UZORKOVANJA: BEGE] KOD PRINCIPOVOG MOSTA
Parametar Rezultat | Jedinica Metod KIaIsa KI;IISH Kl;;:a Klasa 1v Kh;;a
Temperatura vazduha | 18,0 °C MHHI-008***
. SRPS HZ1.
Temperatura vode 24,8 C 106:1970%
1
Boja Svetlo MHI-00-008 Bez Bez Slabo /
Zuckasta primetna
Miris Slab MHI-00-017 Bez Bez Slabo /
na baru primetan
dlii
vidljive otpadne Zamuéena MHI-00-009 Bez Bez Bez Bez
materije (prozirnost)
<6.5 ili
pH vrednost 8,13 MHI-00-023 6.5-85 | 65-85 6.5-8.5 65-85 | o
i, <1000
Elektroprovodljivost | 496 uS/cm | MHI-00-018 (ili PN) 1000 1500 3000 >3000
Suspendovane ISO 11923:1997
materije 21 me/1 25 25
HPK (bihromatna MHI-00-010 10
metoda) 12,2 mg 02/1 (ili PN) 15 30 125 >125
Bioloska potrosnja -
Kiseonika 2,60 mg 02/1 MHI-00-011 (ili PN) - 7 25 >25
Amonijum jon 0,08 mgN/1 MHI-00-019 Gl 'PN) - 0,6 1,5 >1,5
N 0,01
Nitriti 0,013 mg N/1 MHI-00-021 (ili PN) 0,03 0,12 0,3 >0,3
- (ili
Nitrati 1,0 mg N/ MHI-00-022 Pg\ll)l - 6 15 >15
1
Ukupni azot 1,7 mg N/1 MHI-06-018*** (ili PN) 2 8 15 >15
Ortofosfati 0,17 mg P/l MHI-00-020 Gl 'PN) - 0,2 0,5 >0,5
Ukupni fosfor 0,29 mg P/l MHI-06-029*** (ili_PN) - 0,4 1 >1
Rastvoreni kiseonik 4,1 mg Oz2/1 | MHI-06-025*** (ili -PN) - 5 4 <4
Zasicenost 50 % MHI-06-026*** | 70-90 | 50-70 | 30-50 | 10-30 <10
kiseonikom
SRPS ISO 50
Hloridi 39 mg/1 9297:2007; (ili PN) - 150 250 >250
9297/1:2007

***Metoda nije akreditovana

PN - prirodni nivo
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Republika Srbija

- Autonomna Pokrajina Vojvodina
& ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ZRENJANIN
::E'J 23000 Zrenjanin, Dr Emila Ga\{rlla 15 OBR-H-031
. Broj: 7-257, 7-258, 7-259,
S T IZVESTA] O ISPITIVANJU KVALITETA 7-260, 7-261, 7-262, 7-263, 7-
e POVRSINSKE VODE 264;

Datum: 25.08.2021.

5. REZULTATI ANALIZA MIKROBIOLOSKIH POKAZATELJA

(u prilogu izvestaja)
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Republika Srbija

4 Autonomna Pokrajina Vojvodina
v ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ZRENJANIN
:Tﬁu 23000 Zrenjanin, Dr Emila Ga\{rlla 15 OBR-H-031
. Broj: 7-257, 7-258, 7-259,
S T IZVESTA] O ISPITIVANJU KVALITETA 7-260, 7-261, 7-262, 7-263, 7-
e POVRSINSKE VODE 264;

Datum: 25.08.2021.

6. KOMENTAR

Analiza fizicko - hemijskih i bakterioloskih parametara kvaliteta izvrSena je KkoriS¢enjem
standardnih analitickih postupaka (Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti vode i
dokumentovanim metodama Zavoda za javno zdravlje Zrenjanin, akreditovanim od strane
Akreditacionog tela Srbije (ReSenje o utvrdivanju obima akreditacije br. 01-119).

Ocena kvaliteta povrsinskih voda vrsi se na osnovu, jo§ uvek vazecih propisa, Uredbe o
klasifikaciji voda, medudrzavnih voda i voda obalnog mora Jugoslavije (“Sl. list SFR]” br. 6/78),
Uredbe o kategorizaciji vodotoka, Sl. glasnik SRS” br. 6/78, Uredbe o klasifikaciji voda, “Sl. glasnik
SRS”br. 5/68, odnosno Pravilnika o opasnim materijama u vodama (“SL glasnikSRS” br. 31/82) i
Uredbe o grani¢nim vrednostima zagadujucih materija u povrSinskim i podzemnim vodama i
sedimentu (Sl.glasnik RS 50/12) koja utvrduje grani¢ne vrednosti i rokove za dostizanje. Takode,
Pravilnik o referentnim uslovima za tipove povrSinskih voda ( Slglasnik RS 67/2011) i
Pravilnik o parametrima ekoloskog i hemijskog statusa povrsinskih voda,..(Sl.glasnik RS
74/2011) propisuju ocenjivanje vodnih tela povrsinskih voda razvrstanih u tipove, zavisno od toga
da li pripadaju malim, srednjim ili velikim vodotocima, regiji Panonske nizije ili ne, odnosno zavisno
od toga na kojoj su nadmorskoj visini i kakva im je vrsta podloge.

Ekoloski status i ekoloski potencijal odreduju se na osnovu parametara razvrstanih u sledece
elemente kvaliteta: 1) bioloske; 2) hemijske i fizicko-hemijske i 3) hidromorfoloske. Status za reke i

jezera klasifikuje se kao odlican (I), dobar (II) i umeren (III), na nacin dat u Prilogu 1. Pravilnika
74/2011.

Granice klasa ekoloSkog statusa date su u prilogu 3. navedenog Pravilnika 74/2011, gde su
date vrednosti fizicko-hemijskih, bioloSkih i mikrobioloskih pokazatelja u zavisnosti od tipa vodnog
tela (velike nizijske reke, mali i srednji vodotoci itd.). Prilogom 4. Pravilnika 74/2011 dati su
kriterijumi za procenu nivoa pouzdanosti statusa vodnih tela. Prikaz ocene statusa vrSi se na
tabelarno/graficki odredenim bojama, na osnovu Priloga 5, navedenog Pravilnika 74/2011.

Ocena statusa Boja
Odlic¢an Plava

Dobar Zelena
Umeren Zuta

Slab Narandzasta

Crnom tackom na karti se oznacavaju vodna tela u kojima nije postignut dobar ekoloski
status ili ekoloski potencijal sa jednim ili viSe standarda kvaliteta Zivotne sredine odredenih za ta
vodna tela u odnosu na zagadujuce supstance.

Shodno Uredbi o grani¢nim vrednostima zagaduju¢ih materija u povrsinskim i
podzemnim vodama i sedimentu (Slglasnik RS 50/12) za odredene mikrobioloske i
fizickohemijske parametre data je podela na klase-od klase I (odlican ekoloski status, vode koje
mogu da se Koriste za snabdevanje vodom za pi¢e uz prethodni tretman filtracijom i dezinfekcijom,
kupanje i rekreaciju, navodnjavanje, industrijsku upotrebu (procesne i rashladne vode), ), do klase
V (lo$ ekoloski status-povrsinske vode koje pripadaju ovoj klasi ne mogu da se Koriste ni u jednu
svrhu). Shodno Uredbi povrsinske vode odlicnog, dobrog i umerenog ekoloskog statusa (klase I, IT i
[II) mogu da se koriste za kupanje i rekreaciju*.
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Republika Srbija

4 Autonomna Pokrajina Vojvodina
v ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ZRENJANIN
:Tﬁu 23000 Zrenjanin, Dr Emila Ga\frlla 15 OBR-H-031
. Broj: 7-257, 7-258, 7-259,
S T IZVESTA] O ISPITIVANJU KVALITETA 7-260, 7-261, 7-262, 7-263, 7-
e POVRSINSKE VODE 264;

Datum: 25.08.2021.

(Dodatna misljenja i tumacenja)

U pogledu analiziranih bakteriolo$kih pokazatelja kao i tokom prethodnog meseca, svi
ispitani uzorci, osim uzoraka br. 7-263 - Aleksandrovacki kanal, br. 7-257 - Begej kod mosta u
ECki, na izlazu iz grada, ispunjavaju grani¢ne vrednosti za umeren ekoloski status.

Pomenuti uzorci ne odgovaraju zbog povecanog broja koliformnih bakterija, fekalnih
koliformnih bakterija, kao i crevnih enterokoka, te ne ispunjavaju zahteve za koriS¢enje u svrhu
navodnjavanja, industrijske upotrebe, kupanja i rekreacije.

U pogledu analiziranih fizicko-hemijskih pokazatelja, zabeleZena su slede¢a odstupanja od
propisanih grani¢nih vrednosti za umeren ekoloski status.

Uzorak 7-259, ,Peskara“ ne odgovara u pogledu pH vrednosti (neSto visa pH vrednost od
propisane).

Uzorak 7-262 r. Begej na ulazu u grad, odgovara analiziranim pokazateljima, dok uzorak br.
7-257, sar. Begej, (na izlazu iz grada) i uzorak 7-264 (r. Begej kod Principovog mosta) ne odgovara u
pogledu koncentracije rastvorenog kiseonika.

Uzorak 7-263 - Aleksandrovacki kanal ne odgovara u pogledu fizicko-hemijskih pokazatelja
grani¢nim vrednostima za umeren ekoloSki status, odnosno na osnovu rezultata analiziranih
parametara odgovara loSem ekoloSkom statusu (klasa V) prema klasifikaciji datoj u Pravilniku (SI.
glasnik RS br. 50/12). PovrSinske vode koje pripadaju ovoj klasi ne mogu se koristiti ni u jedni svrhu.

Uzorak sa reke Tise —Zabaljski most, br. 7-258 i sa reke Tami$S kod Orlovarta 7-260,
odgovaraju u pogledu analiziranih pokazatelja propisanim vrednostima za umereni ekoloski status,
izuzev u pogledu koncentracije rastvorenog kiseonika (r. Tamis).

Napomena:

Pregledom nisu obuhvaéene analize na alge, cijanobakterije i analize bioloSkih parametara koje sluze
za ocenu ekoloSkog statusa. Lokalitet ,Carska bara“ nalazi se u sklopu specijalnog rezervata prirode,
te se ne daju dodatna tumacenja opisa klase u smislu mogu¢nosti koris¢enja. Za pojedine pokazatelje
nisu predvidene MDK.
*Korisnik nije zahtevao primenu pravila odlucivanja.

Izvestaj kontrolisao:

Vesna Maksimovi¢, dipl.ing.tehnologije Mr Ph Olivera Grozdanovié¢
Sef hemijske laboratorije
Dr Sasa Petkovi¢, spec.higijene
Izvestaj odobrio:
Dr Dubravka Popovi¢

Nacelnik Centra za higijenu i humanu ekologiju
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